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A.1 POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA

Popis projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi glavnog projekta, MAPA -:

Projektant:

Ante Mustapi¢, mag.ing.el. ovlasteni ing. elteh., br. ovl. E2524

Suradnici:

Mirko Vukman, mag.ing.el.

Gradevina: Sportska dvorana Sinj
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A.3  POPIS GRAFICKIH PRIKAZA

1 EL.INSTALACIJA - prizemlje 1:100
2 EL.INSTALACUJA - rasvjete 1:100
3 EL.INSTALACIA - oZicenja 1:100
4 EL.INSTALACIJA — PK trasa 1:100
5 DETAL) MONTAZE PK TRASA 1:100
6 DETAL) MONTAZE REFLEKTORA 1:25
7 EL.ENERGETSKA SHEMA

8 EL.SHEMA ORMARA RAS-DV

Gradevina: Sportska dvorana Sinj
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A.4 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA

Temeljem ¢lanka 70., stavka 1., podstavka 2., Zakona o gradnji (NN br.153/13, 20/17, 39/19,
125/19), i nakon izvrsene provjere tehnicke dokumentacije daje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI: 229024-E

PROJEKTANT: Ante Mustapi¢, mag.ing.el. ovlasteni ing. elteh., br. ovl.
E2524
RJESENJE O UPISU U IMENIK KLASA: UP/I-310-34/13-01/2524

OVLASTENIH INZENJERA:

TVRTKA: INOVAPRO d.o.o0.
Radobiljska cesta 19A, 21250 Sestanovac
OIB: 75232829086

RAZINA RAZRADE GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA: PROJEKT RASVJETE SPORTSKE DVORANE
BROJ PROJEKTA: 229024-E

MAPA: -

Z.0.P.: -

INVESTITOR: GRAD SINJ

DragaSev prolaz 24

OIB: 03210055420
GRADEVINA: Sportska dvorana Sinj
LOKACIJA: Trg Gojka Suska

k.c. 335/1 K.O. Sinj

Ovaj projekt je uskladen s:
a) PPU grada Sinja; "Sluzbeni glasnik Grada Sinja", broj 2/06, 8/14, 1/16, 8/17, 8/23, 10/23,

Gradevina: Sportska dvorana Sinj 5
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b) Odredbama posebnih zakona i drugih propisa kako slijedi:
1.Zakon o gradnji, NN br. 153/13, 20/17, 39/19i 125/19.
2.Zakon o prostornom uredenju, NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 153/13.
3.Zakon o poslovima i djelat. prostornog uredenja i gradnje, NN br. 78/15, 118/18 i 110/19.
4.Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji, NN br. 152/08, 49/11i 25/13.
5.Zakon o zastiti od pozara, NN br. 92/10.
6.Zakon o zastiti na radu, NN br.71/14, 118/14 i 154/14.
7.Zakon o elektronickim komunikacijama, NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14i72/17.
8.Zakon o normizaciji, NN br. 80/13.
9.Zakon o mjeriteljstvu, NN br. 74/14.
10.Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, NN br. 80/13 i 14/14.
11.Zakon o zastiti od buke, NN br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16.
12.Zakon o zastiti okolisa, NN br. 80/13, 78/15i 12/18.
13.Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije, NN br. 5/10
14.Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama NN br. 87/08 i 33/10
15.Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, NN br. 128/15.
16.Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekta gradevina, NN br. 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17 i 23/17.
17.Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom, NN br. 88/12.
18.Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada, NN br. 155/09i 116/17.
19.Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova
ili gradevine NN 75/2013
20.Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, NN br. 78/13.
21.Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara, NN br. 29/13 i 87/15.
22.Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, NN br. 88/17.
23.Pravilnik o tehnic¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju NN 114/2010
24.Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednickog koristenja elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme NN 136/11, 44/12i75/13
25.Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti NN 23/2011
26.Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine, NN br. 46/18.
27.Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i Nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju izvjeS¢a nadzornog inz., NN br. 111/14, 107/15i 20/17.
28.Pravilnik o mjernim jedinicama, NN br. 88/15.
29.Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20, 74/22 155/23)

Gradevina: Sportska dvorana Sinj 6
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A.5 1ZJAVA O JEDNOSTAVNIM RADOVIMA

Na temelju ¢lanka 128. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ¢lanaka 5.
Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
98/19,31/20) daje se :

1ZJAVA O JEDNOSTAVNIM RADOVIMA

PROJEKTANTSKI URED: INOVAPRO d.o.o0.
Radobiljska cesta 19A
21250 Sestanovac
OIB: 75232829086

INVESTITOR: GRAD SINJ

Dragasev prolaz 24

21230 Sinj

OIB: 03210055420
GRADEVINA: Sportska dvorana Sinj
LOKACIJA GRADEVINE: Trg Gojka Sugka

k.¢. 335/1 K.O. Sinj
BROJ PROJEKTA: 229024-E
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA:  ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: PROJEKT RASVIJETE SPORTSKE DVORANE

Zamjena rasvjete dvorane, pripada u jednostavne radove ¢ijem izvodenju se moze pristupiti bez
gradevinske dozvole, a u skladu s ovim glavnim projektom.

PROJEKTANT:
Ante Mustapi¢, dipl.ing.el.

/ J ANTE MUSTAPIC
mag.ing.el.
E2524 OVLASTENIINZENJER
Split, Srpanj 2024. ELEKTROTEMNIKE

Gradevina: Sportska dvorana Sinj 8
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A.7 PROIJEKTNI ZADATAK

Za investitora GRAD SINJ, DragaSev prolaz 24, OIB: 03210055420, je potrebno izraditi GLAVNI
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT— PROJEKT RASVJETE SPORTSKE DVORANE , za gradevinu Sportska
dvorana Sinj na lokaciji k.¢. 335/1 K.O. Sinj .

Projektna dokumentacija ¢e se izraditi u skladu s vazedim propisima, uzancama struke,
arhitektonskim podlogama, te uz konzultacije s Investitorom. Projektnom dokumentacijom ¢e
se odrediti svi potrebni elementi za izvedbu i uspostavu pune funkcionalnosti, a troSkovnicki
zasebno obraditi funkcionalne cjeline. Kod izbora opreme i materijala obratit ¢e se pozornost
na kvalitetu, suvremena tehnicka rjeSenja, te pouzdanost u koristenju.

Kao ulazni podaci za projektiranje uzeti ¢e se snimak postojeceg stanja, te:
e Projekt izvedenog stanja (elektrotehnicki projekt)., datum: svibanj. 2018.
Izvrsitelj treba izraditi:
e Projektnu dokumentaciju na razini glavnog projekta ukljucujudi pripadajuci troskovnik.

Projektnom dokumentacijom je potrebno predvidjeti sustave s ciliem zadovoljavanja
sljededih zahtjeva:

e da su investicijski prihvatljivi,

e da su u eksploataciji ekonomicni i visokoucinkoviti,

e da omogucdavaju maksimalni komfor korisniku,

e da su pouzdani u koristenju,

e da su jednostavni za odrzavanje.

Uporabni vijek sustava rasvjete mora biti najmanje 25 godina.

INVESTITOR: PROJEKTANT:
GRAD SINJ Ante Mustapi¢, dipl.ing.el.

/ J ANTE MUSTAPIC
mag.ing.el.
E2524 OVLASTENIINZENJER
Split, Srpanj 2024. ELEKTROTEMNIKE

Gradevina: Sportska dvorana Sinj 13
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B. TEHNICKI DIO - TEKSTUALNI DIO
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B.1 TEHNICKI OPIS

Ovim Glavnim projektom definira se tehnic¢ko rjeSenje modernizacije sustava opde rasvjete i
panik rasvjete u sportskoj dvorani (igraliSte/teren i tribina). Osnovna ideja ovog zahvata, kojim
se postize znacajno povedanje energetske ucinkovitosti, jest zamjena postojecih svjetiljaka i
postojecih izvora svjetlosti novima, suvremene izvedbe i energetski ucinkovitima.

U projektu je provedena i kontrola svjetlotehnickih parametara koji su definirani HRN EN 12464
za ovu vrstu djelatnosti, te se u prikazima svjetlotehnic¢kih proraduna moZe vidjeti da se
ugradnjom novih izvora svjetlosti i uvjeti ove norme u potpunosti ispunjavaju.

B.1.1 Postojece stanje

Sustav rasvjete izveden je u sklopu izgradnje same zgrade dvorane.

U prostoru igraliSta dvorane ugradeni su visedi lusteri sa halogenim svjetiljkama snage 400 W.
Ova su rasvjetna tijela bila tipiéna za navedeno doba izgradnje, no danasnje kriterije ne
ispunjavaju. Raspored svjetiljaka rasvjete biti ¢e prikazan na nacrtima u prilogu, koji su izradeni
na temelju pregleda gradevine te snimanja postojeéeg stanja rasvjete. Kao predspojne naprave
koriste se energetski neucinkovite elektromagnetske prigusnice, koje daju znacajan doprinos u
instaliranoj snazi rasvjete i samim time znacajno povecavaju potrosnju elektri¢ne energije.

Sve ove Cinjenice negativno se odraZavaju na energetsku ucinkovitost te se iz tog razloga
priprema zahvat modernizacije sustava rasvjete.

Sigurnosna rasvjeta

U objektu je predvidena sigurnosna rasvjeta koja se napaja iz vlastitih aku baterija u svjetiljci
autonomije 3 sata, a ukljuéuju se nestankom napona.

Montiraju se na: putevima evakuacije i iznad vrata za izlaz iz objekta. Visina montaze svjetiljki
je minimalno 200 cm ili maksimalno 250 cm iznad poda.

Srednji nivo rasvjete na putevima evakuacije u sigurnosnom rezimu je minimalno 1 Ix mjereno
na nivou poda.

B.1.2 Predvideno stanje prethodnim projektnim rjesenje

Prema projektu Rasvjete Sportske Dvorane (ZOP:33 / 23, MAPA:1 TD: 33 / 23) bilo je definirano:
Za TV prijenos potrebno je zadovoljiti slijedeée razine rasvjetljenosti i jednolikosti za mjernu
povrsinu igraliSta:-teren 40 x 20m (mjerna povrsina)

Gradevina: Sportska dvorana Sinj 15
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-kamera na visini 5,7m smjesStena na sredini tribina-pozicije i visine svjetiljaka sukladno glavnom
projektu -visina vertikalne mjerne povrsine eh=1,5m

-nivo rasvijetljenosti vertikalne mjerne povrsine u odnosu na kameru

Eav>1000Ix

Emin/Eav=0,6

Emin/Emax=0,4

-nivo rasvijetljenosti horizontalnemjerne povrsine

Eav>1500Ix

Emin/Eav=0,7

Emin/Emax=0,5

Za prostoriju dvorane potrebno je zaigraliste predvidjeti 5 razina rasvjetljenosti koje ¢e se modi
regulirati tipkalima na nacin da se preko DALI kontrolera predefiniraju slijedeée scen eprema
projektu koristeci svjetiljke S1iS2 iz projekta:

1.TV prijenos_minimalno 1500Ix.

2.Utakmice bez TV prijenosa_750Ix.

3.Trening_500Ix.

4.Trening,rekreacija_minimalno 300Ix.

5.Rekreacija,¢iséenje_minimalno 150Ix.

B.1.3 Novo predvideno rjesenje

U svrhu poboljSanja energetske ucinkovitosti te zadovoljenja HRNEN 12464 ovim projektom
predvida se demontazZa postojece rasvjete te ugradnja novih rasvjetnih tijela koja se temelje na
LED tehnologiji, suvremene izvedbe, visoko ucinkovite te s malom potrosnjom energije.

Sve odabrane svjetiljke imaju moguénost inteligentnog upravljanja — DALI protokol. PredloZena
rieSenja biti ¢e prikazana su na nacrtima, te je za svaku karakteristi¢nu prostoriju prikazano
zadovoljenje svjetlotehnickih pokazatelja sukladno HRNEN 12464. Narocito se vodilo ra¢una o
postizanju uvjeta za osvijetljenost. Nacelna ideja prilikom zamjene je zadrzati koridore
postojecih vodica kojima se napaja rasvjeta, a u veéini slucajeva panik rasvjete postignuto je i
zadrZavanje postojecih pozicija rasvjetnih tijela sto uvelike olakSava montazu. Ova zamjena
obavlja se na principu jedan-za-jedan, odnosno broj rasvjetnih tijela ostaje isti uz znatno
smanjenje instalirane snage te time i potrosnje elektricne energije. U dijelu prostorija broj
svjetiljki se povecava da bi se postigli zahtijevani kriteriji iz norme. Osim toga, zahvatom se
eliminira parazitski utjecaj predspojnih naprava u potrosnji. Dio elektricne instalacije koji se
odnosi na razdjelne ormarice, zastitne elemente i vodice nije predviden za zamjenu.

Srednja horizontalna osvjetljenost za cijelu dvoranu je predvidena sa min 1200Ix sa vertikalnom
osvjetljenosti prema kameri Esr kam=752Ix. Time se postizu uStede u odnosu na prethodnih
1500Lx Sto je za ovakav tip dvorane i prijenosa na TV sasvim zadovoljavajude.

Gradevina: Sportska dvorana Sinj 16
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Slike pokazuju usmjerenje reflektora:

Gradevina: Sportska dvorana Sinj 17



NOVABRO

www.inovapro.hr

INOVAPRO d.o.0.

Radobiljska cesta 19A

21250 Sestanovac

Tel.: +385 (0)1 629 6274
e-mail: inovapro@inovapro.hr

Razina razrade:

Broj projekta:
Mapa:

Mijesto izrade:
Datum izrade:

GLAVNI PROJEKT
229024-E

Split

Srpanj 2024.

= T;\“y . N v
RPN\ ‘;t{‘\‘{\‘
‘_} W AN AN,

Gradevina: Sportska dvorana Sinj

18



INOVAPRO d.o.0. Razina razrade:  GLAVNI PROJEKT

| N O\//\ Radobiljska cesta 19A Broj projekta: 229024-E
P RO 21250 Sestanovac Mapa: -
/ Tel.: +385 (0)1 629 6274 Mijesto izrade: Split
www.inovapro.hr e-mail: inovapro@inovapro.hr Datum izrade: Srpanj 2024.

Stezaljka za pricvrscenje ,,C” profila na koji se montra reflektor:
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DVORANA SINJ

Prostor

Broj projekta

Stranka

Projektirao

Datum 1 23.06.2024

Slijedece vrijednosti temelje se na egzaktnom izracunu provedenom na kalibriranim Zaruljama, svjetiljkama i njihovom zajednickom radu. U
praksi su moguéa manja odstupanja. Ne postoje nikakve garancije na datoteke svjetiliki. Proizvodac ne preuzima nikakvu odgovomost za

nastalu Stetu odnosno Stetu prouzrocenu korisniku ili trecoj osobi

DVORANA SINJ DALI

Stranica 1/12

Gradevina: Sportska dvorana Sinj
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Objekt : DVORANA SINJ

Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 23.06.2024

1 dvorana

1.1 Opis, dvorana

1.1.1 Podaci o svjetiljkama/Elementi prostora
Podaci proizvoda:
Tip Kom. Proizvod
LEDVANCE GmbH
1 47 x Tipska oznaka : 4058075760714
- Naziv svjetiljke : FL PFM DA 290W 4000K ASYM 45X140 BK
Zarulje 11 xLED 290 W /38200 Im

4 3|3E x Tipska oznaka 1 4058075541429
Naziv svjetilike : DP EM 1500 26W 840 IP65 GY

Zarulje :1 x LED 4000K / CRI >= 80 26 W / 3500 Im
Emergency :5001m (14.3 %)
DVORANA SINJ DALI Stranica 2/12

Gradevina: Sportska dvorana Sinj
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Objekt : DVORANA SINJ
Prostor :
Broj projekta :
Datum 1 23.06.2024
1 dvorana

1.1 Opis, dvorana

1.1.1 Podaci o svjetiljkama/Elementi prostora

Floor with luminaire and sensor positions:

®
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DVORANA SINJ DALI

Stranica 3/12
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Objekt : DVORANA SINJ
Prostor :

Broj projekta :

Datum 1 23.06.2024

1 dvorana

1.1 Opis, dvorana

1.1.1 Podaci o svjetiljkama/Elementi prostora

centralna tocka kut rotacije oko koordinate zavrsne tocke
Br. X[m] Y[m] Z [m] Z[°] CO[] C90[°] Xa[m] Ya[m] Za[m]
LEDVANCE GmbH FL PFM DA 290W 4000K ASYM 45X140 BK 4058075760714

700 2550 8.55  270.00 0.00 3.00 7.00 19.10 0.00

37.00 2550 8.55  270.00 0.00 3.00 37.00 19.10 0.00

700 26.50 8.55  270.00 0.00 3.00 7.00 20.10 0.00

37.00 26.50 8.55  270.00 0.00 3.00 37.00 20.10 0.00

7.00 16.50 8.15  270.00 0.00 3.00 7.00 10.40 0.00

37.00 16.50 8.15  270.00 0.00 3.00 37.00 10.40 0.00

700 21.00 8.40  270.00 0.00 3.00 7.00 14.71 0.00

7.00 20.00 8.35  270.00 0.00 3.00 7.00 13.75 0.00

1450 21.00 8.40  270.00 0.00 3.00 1450 14.71 0.00

10 2200 21.00 8.40  270.00 0.00 3.00 2200 14.71 0.00

11 2950 21.00 8.40  270.00 0.00 3.00 2050 14.71 0.00

12 3700 21.00 8.40  270.00 0.00 3.00 37.00 1471 0.00

13 37.00 20.00 8.35  270.00 0.00 3.00 37.00 13.75 0.00

14 7.00 6.50 7.70  270.00 0.00 3.00 7.00 0.74 0.00

15 7.00 5.50 7.65  270.00 0.00 3.00 7.00 0.00 0.30

16 7.00 6.00 765  270.00 0.00 3.00 7.00 0.27 0.00

17 22.00 5.50 7865  270.00 0.00 3.00 22.00 0.00 0.30

18 14.50 6.50 7.70  270.00 0.00 3.00 14.50 0.74 0.00

19 22.00 6.50 7.70  270.00 0.00 3.00 22.00 0.74 0.00

20 29.50 6.50 7.70  270.00 0.00 3.00 29.50 0.74 0.00

21 37.00 6.50 7.70  270.00 0.00 3.00 37.00 0.74 0.00

22 37.00 6.00 765  270.00 0.00 3.00 37.00 0.27 0.00

23 37.00 5.50 765  270.00 0.00 3.00 37.00 0.00 0.30

24 700 27.00 8.70  270.00 0.00 3.00 7.00 20.48 0.00

25 1450 27.00 8.70  270.00 0.00 3.00 1450 20.48 0.00

26 2200 27.00 8.70  270.00 0.00 3.00 22.00 20.48 0.00

27 2950 27.00 8.70  270.00 0.00 3.00 29.50 20.48 0.00

28 37.00 27.00 8.70  270.00 0.00 3.00 37.00 20.48 0.00

29 7.00 17.00 8.20  270.00 0.00 3.00 7.00 10.86 0.00

30 1450 17.00 8.20  270.00 0.00 3.00 1450 10.86 0.00

31 2200 17.00 8.20  270.00 0.00 3.00 22.00 10.86 0.00

32 2950 17.00 8.20  270.00 0.00 3.00 29.50 10.86 0.00

33 37.00 17.00 8.20  270.00 0.00 3.00 37.00 10.86 0.00

34 700 11.00 7.90  270.00 0.00 3.00 7.00 5.09 0.00

35 1450 11.00 7.90  270.00 0.00 3.00 14.50 5.09 0.00

36 22.00 11.00 7.90  270.00 0.00 3.00 22.00 5.09 0.00

37 2950 11.00 7.90  270.00 0.00 3.00 29.50 5.09 0.00

38 37.00 11.00 7.90  270.00 0.00 3.00 37.00 5.09 0.00

39 -0.50 4.00 7.40 0.00 0.00 0.00 5.67 4.00 0.00

40 -050 19.00 7.40 0.00 0.00 0.00 567 19.00 0.00

41 4450 19.00 7.40 180.00 0.00 0.00 3833 19.00 0.00

42 4450 4.00 7.40 180.00 0.00 0.00 38.33 4.00 0.00

43 7.00 3.00 7.55 90.00 000 -3.00 7.00 10.00 0.00

44 1450 3.00 7.55 90.00 000 -3.00 14.50  10.00 0.00

45 22.00 3.00 7.55 90.00 0.00 -3.00 22.00 10.00 0.00

46 29.50 3.00 7.55 90.00 000 -3.00 29.50 10.00 0.00

47 37.00 3.00 7.55 90.00 0.00 -3.00 37.00 10.00 0.00
LEDVANCE GmbH DP EM 1500 26W 840 IP65 GY 4058075541429

E48 350 30.50 7.50 0.00 -90.00 -0.00 3.50 0.00 7.50

49 1090 30.50 7.50 0.00 -90.00 -0.00 10.90 0.00 7.50

E50 1830 30.50 7.50 0.00 -90.00 -0.00 18.30 0.00 7.50

51 2570 30.50 7.50 0.00 -90.00 -0.00 25.70 0.00 7.50

OCONOOBEWN =
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INOV4

Razina razrade:

Broj projekta:
Mapa:
Mjesto izrade:

GLAVNI PROJEKT
229024-E

Split

www.inovapro.hr e-mail: inovapro@inovapro.hr Datum izrade: Srpanj 2024.
Objekt : DVORANA SINJ
Prostor :
Broj projekta :
Datum 1 23.06.2024
1 dvorana

1.1 Opis, dvorana

1.1.1 Podaci o svjetiljkama/Elementi prostora

E52 3310 30.50 7.50 0.00 -90.00 -0.00
53 4050 30.50 7.50 0.00 -90.00 -0.00

E - Active in Emergency

Elementi opreme

Mjerna povrsina

Br. xm[m] ym[m] zm[m]duzina\Sirina z-os L-os
Referentna povrsina 1.1
0.00 0.50 0.75 4400 30.00 0.00

Rukomet
Mp 1 200 150 0.00 40.00 20.00 0.00
KosSarka
Mp 2 8.00 4.00 0.00 28.00 15.00 0.00
Tribine

Mp 3 0.50 24.00 1.00 43.00 5.20 0.00

33.10 0.00
40.50 0.00

kut rotacije

Q-os rho[%)]
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

30.00 0.00
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e-mail: inovapro@inovapro.hr

Razina razrade:

Broj projekta:
Mapa:

Mijesto izrade:
Datum izrade:

GLAVNI PROJEKT
229024-E

Split

Srpanj 2024.

Objekt : DVORANA SINJ

Prostor
Broj projekta

Datum . 23.06.2024

1.1 Opis, dvorana

1.1.2 Tlocrt
y[m] 3
30.0 H ;B 2 2 # T T T
215 o b 1 b o [ "o 1 " | "" .
250 , ) { e froafer 1
225 ' ; ' .
200 | : ! ' ! 3
175+ O |
15.0 | | | ‘» |
12.5 I [ [ [
- ' . E K
10.0 ' [
|8
5.0 | [ ' [ |
254 [ 1 t } t t 1
0.0 - Y : i : i
[ 1 | T T T T T U
-1 4 9 14 19 24 29 34 39 x [m]
1:500
Zid X y Duzina Refleksije
1 52.00m 27.00m 45.00 m 50.0 %
2 52.00m 58.00 m 31.00m 50.0 %
3 7.00m 58.00 m 45.00m 50.0 %
4 7.00m 27.00m 31.00m 50.0 %
Pod 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 9.00 m
Visina refer. povrsine 0.75m
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/,
| N O\/ /\ Radobiljska cesta 19A Broj projekta:  229024-E
/J RO 21250 Sestanovac Mapa: .

Tel.: +385 (0)1 629 6274 Mijesto izrade: Split
www.inovapro.hr e-mail: inovapro@inovapro.hr Datum izrade: Srpanj 2024.
Objekt : DVORANA SINJ
Prostor :
Broj projekta ;
Datum 1 23.06.2024
1 dvorana

1.2 Sazetak, dvorana
1.2.1 Pregled rezultata, Rukomet

| ]
" ' 0 B
S t—tr—y—tt——gr—i—p =g
i T 22 B
rres o3 B 3 e ¢ jorrrr | e
. - . r—:
i [t
g | =]
- B a
—
=
! e
=
: | [
I T | T T U 1 I T -
-1 4 9 14 19 24 29 34 39 x[m]
e — |
1000 1250
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni rac¢unski algoritam Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina mjerne povrsine 0.00 m
Faktor odrzavanja 0.90
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 1816400 Im
Ukupna snaga 13786 W
Ukupna snaga po povr$ini (1395.00 m?) 9.88 W/m?
Rasvijetljenosti
Srednja rasvijetlienost Em 1260 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 1010 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 1450 Ix
Jednolikost Uo Emin/Em 1:1.25(0.8)
Jednolikost Ud Emin/Emax 1:1.44 (0.7)
Tip Kom. Proizvod
LEDVANCE GmbH
1 47 x Tipska oznaka 1 4058075760714
- Naziv svjetilike : FL PFM DA 290W 4000K ASYM 45X140 BK
Zarulje :1 xLED 290 W /38200 Im
4 BE x Tipska oznaka : 4058075541429
Naziv svjetiljke : DP EM 1500 26W 840 IP65 GY
Zarulje 11 x LED 4000K / CRI >= 80 26 W / 3500 Im
Emergency :5001Im (14.3 %)
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I N O\/ /[\ / Radobiljska cesta 19A Broj projekta: 229024-E
P RO 21250 Sestanovac Mapa: -

Tel.: +385 (0)1 629 6274 Mijesto izrade: Split
www.inovapro.hr e-mail: inovapro@inovapro.hr Datum izrade: Srpanj 2024.
Objekt : DVORANA SINJ
Prostor :
Broj projekta ;
Datum 1 23.06.2024

1.2 Sazetak, dvorana
1.2.2 Pregled rezultata, Kosarka

o h e =
Pttt B
w i — - - [ =
b =3 C st Sayp) L
i g \ 3 -
| B ! -
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- : = -
I T 1 T T U T I U -
4 4 9 14 19 24 29 34 39 x[m]
e — |
1000 1250
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina mjerne povrsine 0.00 m
Faktor odrzavanja 0.90
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 1816400 Im
Ukupna snaga 13786 W
Ukupna snaga po povr$ini (1395.00 m?) 9.88 W/m?
Rasvijetljenosti
Srednja rasvijetljenost Em 1320 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 1180 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 1450 Ix
Jednolikost Uo Emin/Em 1:1.12 (0.89)
Jednolikost Ud Emin/Emax 1:1.23 (0.81)
Tip Kom. Proizvod
LEDVANCE GmbH
1 47 x Tipska oznaka 1 4058075760714
- Naziv svjetilike : FL PFM DA 290W 4000K ASYM 45X140 BK
Zarulje :1 xLED 290 W /38200 Im
4 BEx Tipska oznaka : 4058075541429
Naziv svjetiljke : DP EM 1500 26W 840 IP65 GY
Zarulje :1 x LED 4000K / CRI >= 80 26 W / 3500 Im
Emergency :5001Im (14.3 %)
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l N O\//\ Radobiljska cesta 19A Broj projekta: 229024-E
P RO 21250 Sestanovac Mapa: -
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Objekt : DVORANA SINJ
Prostor :

Broj projekta ;

Datum 1 23.06.2024

1.2 Sazetak, dvorana
1.2.3 Pregled rezultata, Tribine

v

s

!

ITIRHT

I
kil

1

0 500 750 1000

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni racunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Faktor odrzavanja 0.90

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 1816400 Im
Ukupna snaga 13786 W
Ukupna snaga po povr$ini (1395.00 m?) 9.88 W/m?
Rasvijetljenosti

Srednja rasvijetljenost Em 848 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 457 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 1050 Ix
Jednolikost Uo Emin/Em 1:1.86 (0.54)
Jednolikost Ud Emin/Emax 1:2.29 (0.44)

Tip Kom. Proizvod

LEDVANCE GmbH

1 47 x Tipska oznaka : 4058075760714

- Naziv svjetilike ~ : FL PFM DA 290W 4000K ASYM 45X140 BK
Zarulje 11 xLED 290 W /38200 Im

4 BE x Tipskaoznaka : 4058075541429
Naziv svjetilike : DP EM 1500 26W 840 IP65 GY

Zarulje :1 x LED 4000K / CRI >= 80 26 W / 3500 Im
Emergency :5001Im (14.3 %)
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| N O\/ /‘ Radobiljska cesta 19A Broj projekta:  229024-E
[JRO 21250 Sestanovac Mapa: B

Tel.: +385 (0)1 629 6274 Mijesto izrade: Split
www.inovapro.hr e-mail: inovapro@inovapro.hr Datum izrade: Srpanj 2024.
Objekt : DVORANA SINJ
Prostor :
Broj projekta ;
Datum 1 23.06.2024
1 dvorana

1.3 Rezultati izracuna, dvorana
1.3.3 Pseudo boje, Rukomet (Ecam)

~« s i Sl L |
= t B PR IALL (AUt

500 750
Rasvijetljenost [Ix]
Rasvijetljenost kamere
Visina referentne povrSine :0.00 m
Pozicija kamere (Xx=2275m,y =29.40 m,
Srednja rasvijetljenost Em : 756 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 1647 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 1849 Ix
Jednolikost Uo Emi/Em :1:1.17 (0.86)
Jednolikost Ud Emin/Emax :1:1.31 (0.76)
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Tel.: +385 (0)1 629 6274 Mjesto izrade: Split
www.inovapro.hr e-mail: inovapro@inovapro.hr Datum izrade: Srpanj 2024.
Objekt : DVORANA SINJ
Prostor :
Broj projekta :
Datum 1 23.06.2024
1 dvorana

1.4 Rezultati izracuna, dvorana

1.4.1 Granicna linija

y [m]
2.00
0.00
[ 1 1 1 1 | | | 1
0 5 10 15 20 25 30 35 40x[m]
1:500
[ |
0 05
Rasvijetljenost [Ix]
Zahtijevana minimalna rasvijetljenost :0.51x
Minimalna rasvijetljenost Emin :0.02 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax :1.91x
Jednolikost Emin/Emax :1:94.70 (0.01) (Graniéna vrijednost 1:40)
Upotrijebljeni rac¢unski algoritam : Direktni dio
Faktor odrzavanja :0.8
DVORANA SINJ DALI Stranica 11/12
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} N O\/I[ Radobiljska cesta 19A Broj projekta: 229024-E
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Tel.: +385 (0)1 629 6274 Mjesto izrade: Split
www.inovapro.hr e-mail: inovapro@inovapro.hr Datum izrade: Srpanj 2024.
Objekt : DVORANA SINJ
Prostor :
Broj projekta :
Datum 1 23.06.2024

1.4 Sazetak, dvorana

1.4.2 Pregled rezultata (protupanicna rasvjeta)
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0 500
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam : Direktni dio
Faktor odrzavanja :0.8
Visina (fot. centar) :7.50m
Maximum | :170 cd <= 5000 cd
Anti panic area:
Surface
Br. Emin [Ix] Emax [Ix] ud
4 Tribine
Izracun pola: 43m x 6m (61 x 9 Tocke ), Visina = 1.00m
1 0.02 Ix 1.90 Ix 1: 94.69
>=05Ix >=1:40
Tip Kom. Proizvod
LEDVANCE GmbH
4 3Ex Tipska oznaka 1 4058075541429 -- Emergency Lighting --
Naziv svijetiljike : DP EM 1500 26W 840 IP65 GY
Zarulje :1 x LED 4000K / CRI >= 80 26 W / 3500 Im
Emergency : 500 1Im (14.3 %)
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B.3 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELINIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Svaka gradevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da tijekom
svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete
propisane Zakonom i posebnim propisima koji utje¢u na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za
gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utjecu na gradevne i druge proizvode
koji se ugraduju u gradevinu.

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:

. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slucaju pozara

. higijena, zdravlje i okoli$

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
. zaStita od buke

. gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

N o o AW N R

. odrZiva uporaba prirodnih izvora.

Tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju
je ugradena, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje elektri¢ne
instalacije, gradevina i elektri¢na instalacija podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje
okoli$a, tako da tijekom gradenja i uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne prouzroce:

— pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

— opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva oStecenja tijekom uporabe gradevine,

— elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja,

— buku vecu od dopustene,

— potrosnju elektricne energije vecu od dopustene.

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Mehanicka otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je ta karakteristika dokazana i
ispitana.

Stabilnost elektroenergetske instalacije jaméi lokalni distributer kvalitetnim naponskim
prilikama u mrezi, a izvoditelj izvedbom strujnih krugova prema projektu.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA
U slucaju pozara predvideno je rucno iskljuéenje kompletne instalacije ¢ime se uklanja
elektri¢na energija kao mogudi uzrok stete i Sirenja te poboljSava uvjete za gaSenje pozara.

HIGIJENA, ZDRAVLIE | OKOLIS
Odabrani su materijali i oprema u potpunosti sigurni u pogledu zastite od zagadivanja okolisa.
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Zastitom od direktnog i indirektnog dodira te gromobranom i uredajima u odgovarajucoj zastiti
u zonama ugrozenosti sprjecava se uzrok povrede izazvan elektricnom energijom.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Svi projektirani materijali i ugradena oprema koja je predmet ovog projekta dimenzionirani su i
odabrani da mogu izdrzati struje i napone koji se u normalnom pogonu mogu pojaviti, a u
slucaju kvara predvideni su uredaji za iskljuenje kompletne instalacije.

ZASTITA OD BUKE | VIBRACIJA

Ugradivati se mogu uredaji za koje se dokazima kvalitete moZe utvrditi da razina buke nije veca
od propisima predvidene razine. Vibracije se sprje¢avaju pri¢vri¢ivanjem uredaja na propisan
nacin za podlogu.

USTEDA ENERGIJE | TOPLINSKA ZASTITA
Uredaji i materijali predvideni projektom na tehnoloskoj su razini koja osigurava minimalan
utroSak radne energije uz maksimalnu ucinkovitost, a trosila jalove energije su kompenzirana.
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B.4 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

TEHNICKA SVOISTVA

Tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju
je ugradena, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje elektricne
instalacije, gradevina i elektri¢na instalacija podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje
okolisa, tako da tijekom gradenja i uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne prouzroce:

- — pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

- — opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva osteéenja tijekom uporabe gradevine,

- — elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja,

- — buku vecu od dopustene,

- — potrosnju elektri¢ne energije vecu od dopustene.

Ako elektri¢na instalacija ima gore navedena tehnic¢ka svojstva, podrazumijeva se da gradevina
ispunjava bitne zahtjeve glede: zastite od poZara, sigurnosti u koristenju, zastite od buke te
uStede energije i toplinske zastite u odnosu na utjecaj elektri¢ne instalacije.

PROIZVODI ELEKTRICNE INSTALACIJE

Proizvod za elektri¢nu instalaciju se smije ugraditi u elektri¢nu instalaciju odnosno u gradevinu
vezano za izvedbu instalacije ako ispunjava zahtjeve propisane Tehnic¢kim propisom za
niskonaponske elektricne instalacije ( N.N. 05/10 ) i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti
u skladu s odredbama posebnog propisa. Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje
sukladnosti za: razdjelnike (razvodne ormare) za elektri¢ne instalacije, kabele/vodice za sustave
razvodenja za elektri¢ne instalacije, zastitne, upravljacke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave,
elektroinstalacijske pribore (sustave vodenja kabela, uticne pribore, sklopke, prekidace i sli¢no,
spojne naprave, kutije, itd.) i ostale proizvode obuhvaéene opéim pojmom elektri¢na oprema
odreduju se odnosno provode, ovisno o vrsti proizvoda, prema pravilima propisanim
pravilnicima:

- Pravilnik o elektri¢énoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih
granica (NN 41/10)

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 28/16)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

- A.5.2. Norme

- HRN EN 40-5:2008 — Rasvjetni stupovi -— 5. dio: Zahtjevi za ¢eli¢ne rasvjetne stupove (EN
40-5:2002)

- HRN EN 40-6:2008 — Rasvjetni stupovi -— 6. dio: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stupove
(EN 40-6:2002)

- HRN EN 40-7:2008 — Rasvjetni stupovi -— 7. dio: Zahtjevi za polimerne rasvjetne stupove
(EN 40-7:2002)

IZVODENJE | UPORABLIIVOST ELEKTRICNE INSTALACIJE

Gradevina: Sportska dvorana Sinj 35



INOVAPRO d.o.0. Razina razrade:  GLAVNI PROJEKT

Radobiljska cesta 19A Broj projekta: 229024-E
r) RO 21250 Sestanovac Mapa: -
Tel.: +385 (0)1 629 6274 Mijesto izrade: Split
www.inovapro.hr e-mail: inovapro@inovapro.hr Datum izrade: Srpanj 2024.

Pri izvodenju elektri¢ne instalacije izvodac je duzan pridrZzavati se dijela projekta gradevine koji
se odnosi na elektri¢nu instalaciju i tehnickih uputa za ugradnju i upotrebu gradevnih proizvoda
koji se ugraduju u elektricnu instalaciju te odredaba Tehni¢kog propisa za niskonaponske
elektri¢ne instalacije ( N.N. 05/10 ).

Kod preuzimanja proizvoda za elektri¢ne instalacije izvodac elektri¢ne instalacije mora utvrditi:
- je li proizvod za elektri¢ne instalacije isporuc¢en s oznakom sukladnosti i ima li isprave o
sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se ureduje oznacivanje proizvoda za elektri¢ne
instalacije i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod za elektri¢ne instalacije
isporucen s podacima u propisanoj oznaci (utvrdeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom
o vodenju gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod za elektri¢ne instalacije
isporucena pohranjuje se medu dokaze o sukladnosti proizvoda za elektricne instalacije koje
izvodac mora imati na gradilistu),

- je li proizvod za elektriéne instalacije isporucen s tehnickim uputama za ugradnju i
uporabu na hrvatskom jeziku,

- jesu li svojstva, ukljucivo i rok uporabe proizvoda za elektri¢ne instalacije te podaci
znacajni za njezinu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost elektricne instalacije
sukladni svojstvima i podacima odredenim glavnim elektrotehnickim projektom.

Nadzorni inZenjer neposredno prije pocetka izvodenja elektri¢ne instalacije mora:

- provjeriti postoje li isprave o sukladnosti u skladu sa posebnim propisima za proizvode
za elektri¢ne instalacije koji se ugraduju u elektricne instalacije i jesu li iskazana svojstva
sukladna zahtjevima iz elektrotehnickog projekta,

- provjeriti jesu li proizvodi za elektri¢ne instalacije ugradeni u skladu s elektrotehnickim
projektom i/ili tehnickom uputom za ugradnju tih proizvoda,

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera i ispitivanja dijelova elektricne
instalacije tijekom gradenja zapisom u gradevinski dnevnik.

Smatra se da elektricna instalacija ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je
uporabljiva ako su:

- svi proizvodi za elektri¢ne instalacije ugradeni u elektri¢nu instalaciju na propisani nacin
i imaju ispravu o sukladnosti izdanu u skladu s posebnim propisom,

- proizvodi za elektricne instalacije ugradeni u elektri¢nu instalaciju imaju tehnicka
svojstva odredena projektom elektri¢ne instalacije,

- uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva
elektri¢ne instalacije bili sukladni zahtjevima iz projekta,

- rezultati zavrSnog pregleda i ispitivanja elektri¢ne instalacije tijekom izvodenja radova i
nakon zavrsSetka radova sukladni propisanim vrijednostima ili vrijednostima koje su odredene
elektrotehnic¢kim projektom, te ako o Cinjenicama postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

Pri dokazivanju uporabljivosti elektri¢ne instalacije treba uzeti u obzir:
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- zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o proizvodima za
elektri¢ne instalacije ugradenim u elektri¢nu instalaciju,

- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom propisu
obvezno provode prije, tijekom i nakon ugradnje proizvoda za elektri¢ne instalacije u elektri¢nu
instalaciju,

- dokaze uporabljivosti (rezultate tekudih ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i
dr.) koje je izvodac osigurao tijekom izvodenja elektri¢ne instalacije,

- rezultate kontrolnih ispitivanja ili ispitivanja provedenih u slu¢aju sumnje,

- uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj
dokumentaciji izvoda¢ mora imati na gradiliStu, te dokumentaciji koju mora imati proizvodac
proizvoda za elektri¢ne instalacije, a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva elektri¢ne
instalacije,

- rezultate zavrSnog ispitivanja elektricne instalacije kojim se utvrduje ispunjava li
elektri¢na instalacija u cjelini zahtjeve odredene elektrotehnickim projektom.

ODRZAVANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provode se:
— Cetiri godine za gradevine javne namjene, ,

— Cetiri godine za elektri¢ne instalacije za sigurnosne svrhe,

— petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektri¢ne instalacije odreduje se projektom gradevine, a
uklju€uje najmanje:

a) pregled u koji je uklju¢eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektri¢éne instalacije u ispravnom
stanju,

b) mjerenje radi utvrdivanja je li elektri¢na instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene
projektom gradevine Sto ukljucuje ispitivanje elektri¢ne instalacije primjenom norme HRN HD
60364-6, normama na koje ta norma upucuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje
elektri¢ne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrdenog
stanja dijelova elektri¢ne instalacije upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled elektricne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon
svakog izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije ili
izaziva sumnju u uporabljivost elektri¢ne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.
Zamjena dijelova elektri¢ne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjece
na zatecena tehnicka svojstva gradevine.

Zamjena sastavnica postojeée elektri¢éne instalacije te njihova ugradnja mora biti takva da
elektri¢na instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz projekta gradevine i
Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( N.N. 05/10 ).

Dokumentaciju o pregledima i te ugradnji dijelova elektricne instalacije kao i drugu
dokumentaciju o odrzavanju elektri¢ne instalacije duzan je trajno ¢uvati vlasnik gradevine.
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O provedenom redovitom pregledu iizvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri¢ne instalacije
sastavlja se zapisnik koji mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD60364-6.

PROVJERAVANIJE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Za provjeravanje elektri¢ne instalacije primjenjuje se norma:

HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -— 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-
6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007)

Pregledom el. instalacije treba obratiti paznju na:

- zastitu od elektricnog udara, ukljucujuéi mjerenja razmaka kod zastite preprekama ili
kuciStima, pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruku;

- mjere zastite od Sirenja vatre i od termickih utjecaja voda prema trajno dozvoljenim
vrijednostima struje i dozvoljenom padu napona;

- izbor i podesenost zastitnih uredaja za nadzor;

- ispravnost postavljanja odgovarajucih rasklopnih uredaja glede rastavnog razmaka;

- Izbor opreme i mjere zastite prema vanjskim utjecajima;

- opremljenost razvodnih uredaja jednopolnim i strujnim shemama, tablicama s
upozorenjima, oznakama uredaja i sl. informacija;

- spajanje kabela i vodica;

- pristupacnost i raspolozivost prostora za rad i odrzavanje;

- urednost gl. energetskih prostorija i kabelskih kanala, odnosno vertikala.

U cilju provjere kvalitete izvedenih jako strujnih instalacija potrebno je sprovesti slijedeéa
ispitivanja i mjerenja:

- neprekidnost zastitnog vodica, glavnog i dodatnog voda za izjednacavanje potencijala;
- otpornost izolacije el. instalacije;

- zastita el. odvajanjem strujnih krugova;

- otpornost podova i zidova;

- mjerenje otpora uzemljenja;

- funkcionalnost.

El. otpornost izolacije el. instalacije mora se mjeriti:

Izmedu vodica pod naponom uzimajuci dva po dva;

Izmedu svakog vodic¢a pod naponom i zemlje (razni vodici i neutralni vodici se mogu spojiti
zajedno).

El. otpornost izolacije mjeri se naponima koji nisu manji od vrijednosti danih u tablici br. 3
(Pravilnik o teh. normativima za el. instalacije niskog napona) i zadovoljava ako svaki strujni krug
bez priklju¢ene opreme ima vrijednost koja nije manja od vrijednosti danih u tablici br. 3.
Mjerenje se vrsi istosmjernom strujom. Prilikom ispitivanja instalacija otpor izolacije faznog i
nultog vodi¢a mora iznositi najmanje 220 kOhma, otpor izmedu faznih vodi¢a najmanje 380
kOhma, kod ukljuéenih prekidaca i svjetiljki u koje nisu postavljenje Zarulje.

Gradevina: Sportska dvorana Sinj 38



INOVAPRO d.o.0. Razina razrade:  GLAVNI PROJEKT

Radobiljska cesta 19A Broj projekta: 229024-E
r) RO 21250 Sestanovac Mapa: -
Tel.: +385 (0)1 629 6274 Mijesto izrade: Split
www.inovapro.hr e-mail: inovapro@inovapro.hr Datum izrade: Srpanj 2024.

Rasklopni blokovi (razdjelnice, komandne ploce, upravljacki pultovi i sl.) motorni pogoni,
komande i blokade moraju se funkcionalno ispitati.

Kod zastitnih uredaja provjerava se ispravnost, pravilnost postavljanja i podesenost.
Ako se kod ispitivanja pojave eventualne greske ili sl., ispitivanja se moraju ponoviti poslije
ispravljanja predmetne greske.

ATESTI MJERENJA I ISPITIVANJA

Dokumenti koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu dozvolu:
Projekt izvedbenog stanja;

Atesti ugradene opreme i kabela;

Atesti o izvrSenom mjerenju otpora izolacije;

Atesti o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od dodirnog napona;

Atesti o mjerenju otpora uzemljenja;

Atesti o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju;

No vk wNe

Prilikom izvodenja radova potrebno je uredno voditi dnevnik montaze, u koji se prilaze
atestna dokumentacija ugradenog materijala i opreme.
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B.5 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA
OTPADOM

POSEBNI TEHNICKI UVIJETI GRADENJA

Projektom su dati tehnicki uvjeti koji sadrZzavaju prikaz propisa, mjere, aktivnosti i ostale
tehnicke uvjete kojih je potrebno pridrzavati se, od strane svih sudionika u gradnji - investitora,
projektanta, izvodaca, nadzornog inZenjera i revidenta, a za vrijeme projektiranja, gradnje i
koriStenja gradevine koja je predmetom projekta.

Navedeni tehnicki uvjeti obuhvacaju:

-tehnicka rjeSenja gradevine i sastavnih dijelova (obuhvacena su tekstualnim i grafickim dijelom
projektne dokumentacije),

-nacin izvedbe radova (prema projektu, stavkama troskovnika, te prema programu kontrole i
osiguranja kakvodée),

-tehnicka rjeSenja za primjenu mjera zaStite na radu, a tijekom gradnje i tijekom koristenja
gradevine, tehnicka rjeSenja za primjenu mjera zastite od pozara,

-prikaz primijenjenih propisa,

-opdi i posebni uvjeti gradnje i program kontrole i osiguranja kakvode.

Ostale mjere kojih je potrebno pridrzavati se tijekom gradnje, kao i za vrijeme koristenja
gradevine obuhvadaju slijedede: sanacija okolisa gradiliSta, nacin zbrinjavanja otpada.

SANACIJA OKOLISA | GOSPODARENJE OTPADOM

Izvodenje elektro radova nema negativan utjecaj na okolinu. Svi otpadni i Stetni materijali koji
ostaju na gradiliStu kod izvodenja instalacija moraju se u potpunosti prikupiti i odloZiti na
deponij otpadnog materijala, ili ponuditi specijalnom poduzeéu za zbrinjavanje otpadnog
materijala. Sve vanjske povrsine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrsi se iskop i
zatrpavanje kabelskih rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a viSak materijala odvesti
na deponij.

Za vrijeme izvodenja radova, kao i nakon zavrsetka izgradnje potrebno je izvrsiti sanaciju okolisa
gradilista u skladu sa projektom, i prema slijedec¢em :

Za potrebe izvodenja radova i skladistenja raznih gradevinskih materijala i opreme izvodac
radova mora formirati odgovarajuée deponije i zatvorena skladista na lokaciji gradevine.
-Privremeno odlaganje materijala iz iskopa, potrebnog za zatrpavanje dijelova gradevine, smije
se obaviti na odredenim lokacijama gradiliSne parcele.

-Visak zemljanog i kamenitog materijala iz svih iskopa, koji ostaje nakon izjednacavanja masa
mora se odvesti na odgovarajuéu deponiju i rasplanirati prema zahtjevima vlasnika deponije.
-Postojeée objekte koji ¢e na predvidenim lokacijama izgradnje biti eventualno djelomi¢no ili
potpuno zahvaceni rusenjem, potrebno je sanirati u skladu sa projektom.
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-Ukloniti sve privremeno izgradene nastambe koje su sluZile za skladistenje materijala, alata i
opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgradeni i koriSteni za smjestaj i boravak ljudi,
za potrebe vodenja gradiliSta, ishrane radnika, garderobe i sl.

-Ukloniti sve privremene prikljuc¢ke gradilista na komunalne objekte, kao i privremene elektro
energetske prikljucke, te mjesta radova urediti, ocistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je
bilo prije pocetka izvodenja radova.

-Sve povrsine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva,
kao i povrsine koje su oStecene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je
u potpunosti odistiti i sanirati sva oStec¢enja nastala na tim povrsinama.

-Svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilista i
reguliranja prometa po prometnicama u naselju, potrebno je u potpunosti ukloniti nakon
zavrSenih radova, te vratiti u funkciju prijasnji rezim prometa.

-Asfaltne cestovne povrsine prekopane i oSteéene prilikom izvodenja radova potrebno je u
skladu sa projektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima uz pravilno zasjecanje
postojeceg asfalta na spojevima sa novim asfaltom, aprema posebnim uvjetima nadlezne
ustanove.

-Nakon zavrsenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradiliSte potpuno odistiti od sveg
otpadnog gradevinskog materijala, drvene grade, armature, oplate i ostalih otpadaka. Isto tako
potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i zastitne ograde i preostale gradevinske
alate, opremu i strojeve.

-Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okolisa, ne
obracunavaju se kao posebne stavke troskovnika, ve¢ se smatraju troSkovima koje izvodac treba
uracunati u jedini¢ne cijene radova.

ZBRINJAVANJE OTPADA ZA VRIJEME GRADNJE

Za vrijeme izgradnje gradevine ne predvida se prisutnost, odnosno potreba odlaganja takvog
otpada za kojeg su zakonskim odredbama propisane mjere odlaganja i zbrinjavanja otpada.
Gradevinski otpad - Privremeno odlaganje materijala iz iskopa, potrebnog za kasnije
zatrpavanje, smije se obaviti na gradiliSnoj parceli, na nacin koji ne ugrozava sigurnost osoba i
sredstava, sigurnost odvijanje radova i javnog prometa. Visak materijala iz iskopa, koji ostaje
nakon potrebnih zatrpavanja, kao i ostali eventualni gradevinski otpad mora se odvesti na
odgovarajucu deponiju i isplanirati prema zahtjevima vlasnika deponije.

Zabranjeno je odlaganje viska materijala ili otpada na lokacije koje nisu za to predvidene, a niti
se to smije vrsiti bez suglasnosti vlasnika predmetne lokacije.

ZBRINJAVANJE OTPADA ZA VRIJEME KORISTENJA
Tijekom koriStenja gradevine ne javlja se otpad kojeg je potrebno posebno zbrinjavati.

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA GRADEVNIM OTPADOM
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Gradevni otpad koji ¢e nastati tijekom gradenja potrebno je skupiti, uporabiti i/ili zbrinuti
prema vazecem pravilniku.

Otpadnu elektri¢nu i elektroni¢ku (EE) opremu koja ¢e nastati tijekom gradenja potrebno je
skupiti, uporabiti i/ili zbrinuti prema vaze¢em pravilniku.

lzvodac radova je posjednik gradevnog odnosno EE otpada, te je duZan osigurati uvjete za
odvojeno skupljanje i privremeno skladistenje .

Izvodac radova mora skupljanje i privremeno skladiStenje gradevnog odnosno EE otpada
povjeriti ovlastenoj osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja gradevnim odnosno EE
otpadom.

lzvodac radova moZe nastali gradevni i EE otpad oporabiti u okviru svoje registrirane djelatnosti
i odgovarajuce dozvole za gospodarenje otpadom.

Gradevni i EE proizvod koji je nastao materijalnom oporabom gradevnog i EE otpada, moze se
koristiti u gradevne svrhe, ukoliko udovoljava normama i uvjetima koji su propisani posebnim
propisima za te gradevne proizvode.

PRIMIJENJENI PROPISI

Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektricnom i elektronickom opremom (NN br. 42/14,
107/14,11/19i7/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 81/20)

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM

Izvodac radova i ovlastena osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja gradevnim otpadom,
duZni su osigurati konacno zbrinjavanje ili oporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz
gradevnog otpada.
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B.6 ISKAZ TROSKOVA

Projektantska procjena troSkova elektroinstalaterskih radova (bez PDV-a) iznosi:

Ukupno: 60.000,00€
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C. TEHNICKI DIO - GRAFICKI PRIKAZI
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